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ТК-2
2,6х2,6х2,0

Т1; PE-Xa 110/200

Т2; PE-Xa 110/200

Т1; PE-Xa 75/200

Т2; PE-Xa 75/200

Т1; PE-Xa 90/200

Т2; PE-Xa 90/200

Т1,Т2; PE-Xa 2х25/175

Т1,Т2; PE-Xa 2х32/175

Т1; PE-Xa 75/200

Т2; PE-Xa 75/200

Т1; ст. ППУ 159/250
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Т2; PE-Xa 50/175
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Условные обозначения:

- неподвижные опоры

- компенсаторы сильфонные

- запорная арматура
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ТК-3
2,6х2,6х2,0

Т1; PEX-a 90/125

Т2; PEX-a 90/125

Т1; PEX-a 32/63 L=18,0м

Т2; PEX-a 32/63 L=18,0м

Т1; PEX-a 90/125

Т2; PEX-a 90/125

Т1; PEX-a 50/90

Т2; PEX-a 50/90

Т1; PEX-a 50/90

Т2; PEX-a 50/90

фхтнят ут.425
l=6о

фхтнят ут.219
l=6о

Т1; ст. ППУ 159/250

Т2; ст. ППУ 159/250
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ТК-4
2,2х3,3х2,0

7,0

Т1; ст. ППУ 108/180

Т2; ст. ППУ 108/180

Т1; ст. ППУ 89/160

Т2; ст. ППУ 89/160
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